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Kérnik, 13.02.2023 r.
DAZ.2540.77.2023.3

Odpowiedzi na pytania dotyczace tresci ogloszenia

Dotyczy:

postepowania znak sprawy: DAZ.2540.77.2023 z dnia 06.02.2023 r. pn. ,Wykonanie, dostawa
i montaz (w tym podlgczenie do czynnikéw energetycznych i mediéw) mebli laboratoryjnych
w budynku ,A” Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.”

W dniu 09.02.2023 r. wplynely droga elektroniczna nastepujace pytania:

1. ,Czy Zamawiajgcy dopuéci wykonanie dygestorium o gtebokosci 960mm?”

2. ,Czy Zamawiajgcy dopuéci wentylacje dzieki modutowi wyciggu powietrza opartego na
kolumnach wyciggowych? Takie rozwigzanie znacznie zwieksza wydajno$¢ przeptywu
powietrza przez co podwyzsza wskaznik usuwania emisji, dodatkowo zapewnia optymalny
przeptyw laminarny. Moduly s3 latwo demontowalne, upraszczajgc dostgp w celu
regularnego odkazania.”

W odpowiedzi Zamawiajacy informuje:

1. Zamawiajgcy wymaga wykonania dygestorium o minimalnych wymiarach 1200%920%2400
mm. W przypadku zaproponowania wiekszego rozmiaru, tzn. 1200x960x2400 mm,
Zamawiajacy dopusci ztozenie oferty, pod warunkiem spelnienia minimalnych wymagan
BHP zwigzanych z komunikacjg w przestrzeni laboratoryjnej.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wybranego w postepowaniu, przed przystgpieniem
do realizacji zaméwienia wykonania wizji lokalnej pomieszczen, w ktérych ma znajdowac
sie wyposazenie i przeprowadzi¢ we wilasnym zakresie niezbedne pomiary, w celu
dostosowania ostatecznych wymiaréw mebli laboratoryjnych. Podane w opisie przedmiotu
zaméwienia wymiary, stuza jedynie do poréwnania ofert.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza wentylacji dzieki modutowi wyciggu powietrza opartego na
kolumnach wyciagowych.




W dniu 10.02.2023 r. wplynely droga elektroniczna nastepujace pytania:

,Na $cianie ,A”, ,B”, ,B1”, ,B", D", ,E”; zostal okres$lony ,Blat MDF” czy Zamawiajacy pod
tym pojeciem rozumie zastosowanie blatéw wiérowych postformingowych o gr. 38
pokrytych laminatem wysokociSnieniowym?”

»Na $cianie ,C” zostatl okre§lony blat MDF, czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
blatu wodoodpornego typu Trespa o gr. 16 mm lub 20 mm ? Blat MDF nie jest materiatem
wodoodpornym a ma by¢ w nim osadzony zlew dwukomorowy.”

,Prosze o wyjasnienie jaki nalezy zastosowac zlew dwukomorowy: ceramiczny, ze stali
nierdzewnej czy z polipropylenu?”

W odpowiedzi Zamawiajacy informuje:

1.

2.

3.

Zaméwiajqcy wymaga, aby na $cianach ,A”, ,B”, ,B1”, ,B”, ,D”, ,E”, zostat zastosowany blat
posformingowy o gr. 38 pokryty laminatem wysokoci$nieniowym.

Zamawiajgcy wymaga, aby, na $cianie ,C”, w miejscu montazu zlewu wymaga zastosowania
wodoodpornego blatu o gr. 20 mm.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zlewu dwukomorowego lub dwdch sztuk zlewéw
jednokomorowych o przyblizonych parametrach misy 400x450x280 (dt. x szer. x gt.) +- 30
mm. Zamawiajgcy nie okre$la wymagan co do materiatu z jakiego powinien by¢ wykonany
zlew.

W zwiagzku z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytania, Zamawiajacy wydluza termin
skladania ofert do 17.02.2023 roku, do godz. 10:00.




